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RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 2033
Prélavement du 25.06.2013
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux
Epalinges, le 04 Juillet 2013
N/ref, ; chm
Allaman - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélévement de surveillance selon noire lettre circulaire du 15.01.1982)
. o Germes Escherichia coli Entérocoques
Echantillon N* 1 aérobies parml || par 100 ml par 100 ml

Ecole - WC - robinet du lavabo 54 0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de I'Ordonnance fédérale sur I'hygiéne des denrées alimentaires.

L'original de ce rapport est envoyé au distributeur d'eau.
Copie : - Commune d'Allaman

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélévements : Fr. 0.00

{ N | Wl
Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut étre reproduif que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la{les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent &tre obtenus auprés du Service.
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RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 675 aman

Prelevement du 25.06.2013
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 04 Juillet 2013

N/ réf. : chm

Allaman - Distribution publigue d'eau sur le territoire de la Commune

{Prélévement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon n® 1 : Ecole - WC - robinet du lavabo
Température (°C) 18.1 Aspect
pH 7.2 || Bromure (mg Brl) < 0.1
Conductivité & 20°C (uSicm) 654 || Oxydabilité (mg KMnO4 par litre) 1.4
Turbidité (UT/F) 0.7 || Carbone organique total {mg C/) 0.8
Dureté totale {°F) 37.9 || Ammoniaque (mg NH 4 par litre) 0.005
Dureté carbonatée (°F) 32.3 || Nitrite {(mg NO, par litre) 0.000
Calcium {mg Ca/l) 122 || Orthophosphate (mg PC4 par lire) 0.015
Magnésium (mg Mg/l} 18.1
Sodium (mg Naft) 8.2
Potassium (mg K/ 1.8
Hydrogénocarbonates {(mg HCO 3 par litre) 394
Sulfate (mg SO 4 per lire) 49.0
Nitrate {mg NQ 3 par litre) 14.6
Chlorure {mg CI/) 13.0
Fluorure {(mg F/I) 0.086

Conclusions :

Eau dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramétres analysés, aux prescriptions de
'Ordonnance fédérale sur les substances étrangéres et les composants dans les denrées alimentaires.

L'original de ce rapport est envoyé au distributeur d'eau
Copie | - Commune d'Allarman

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule I'analyse de nitrate est facturée)
Frais de prélévement :  Fr, 0.00
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Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut &tre reproduit gue dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthede(s) d'analyses utilisée(s} peuvent &tre obtenus aupres du Service.
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